
? E & V
O RVLAKG G V N 40 pers. architectuur en bouwtechniek B.V.

OVERIGE Obrechtstraat 33

5344 AT Oss
WOON­ BIJEENK GEBRUIKS­ telefoon: +31-(0)412-650292

FUNCTIE FUNCTIE FUNC IE SUBTOTAAL TOTAAL telefax: +31-(0)412-630892
gebruiksoppervlak begane grond: (=TGS) 828,9 m2 243,7 m2 115,  m2 187,9 m2 www.elemans-vedder.nl

gebruiksoppervlak eerste verdieping: 816,5 m2 0 m 0 m2 816,5 m2

gebruiksoppervlak tweede verdieping: 674,2 m2 0 m2 0 m2 674,2 m2   

gebruiksoppervlak TOTAAL: 2.319,6 m2 243,7 m2 115,3 m2 2.678,6 m2 2.679 m2

? opdrachtgever:

Bonkelaar Vastgoed B.V.
vloeroppervlak verblijfsgebied begane grond: 476,9 m2 243,7 m2 0 m2 720,6 m2

Dr. Langeveldplein 11
vloeroppervlak verblijfsgebied eerste verdieping

: 
479,2 m2 0 m2 0 m2 479,2 m2

vloeroppervlak verblijfsgebied tweede verdieping
: 

408,4 m2 0 m2 0 m2 408,4 m2 3361 HE Sliedrecht
vloeroppervlak verblijfsgebied TOTAAL: 1.364,5 m2 243,7 m2 0 m2 1.608,2 m2 1.608 m2 4 project:

Herbestemming kantoor

bruto vloeroppervlak begane grond: 1.337,7 m2 tot zorgeenheden en ap­
bruto vloeroppervlak eerste verdieping: 964,3 m2 partementen Bonkelaarpl.
bruto vloeroppervlak tweede verdieping: 810,5 m2 a betreft:
bruto vloeroppervlak TOTAAL: 2.487,3 m2 2.487 m2 bouwbesluitgegevens

en ventilatieberekeningen
bruto inhoud begane grond: bruto hoogte = 4,10 m 5.486 m3 wooneenheiden
bruto inhoud eerste verdieping: bruto hoogte = 3,50 m 3.374 m3 4 onderdeel:
bruto inhoud tweede verdieping: bruto hoogte = 3,08 m 2.495 m3 omgevingsvergunning
bruto inhoud TOTAAL: 10.455 m3 — 10.455 m3

A afmeting:

A3

bebouwd oppervlak: = bestaand oppervlak 1439 m2 A schaal:

kavel oppervlak: = bestaand oppervlak 1699 m2

percentage bebouwd oppervlak: = bestaand percentage 85 % A datum vorige tekening:

A datum tekening:

01-10-2024
A werknummer:

0
A tekeningnummer:

OGV - 0
A3

TM7Annotator
"Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)"
Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)

TM7Annotator
"Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)"
Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)

TM7Annotator
"Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)"
Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)

TM7Annotator
"Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)"
Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)

TM7Annotator
"Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)"
Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)

TM7Annotator
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Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo



legenda

11464

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

- 8864 100 2500 200

B

O

z.appartement 1
38,9 m2

G

Z1-BadR 
badkamer 
5,0 m2

Z1-VG1
Z1-VR1 
woon-slaapkamer 
30,0 m2

Z1-VKR 
entree 
3,4 m2

00ZÜ ‘0&

C

plattegrond zorg appartement 1 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

38,9

30,0

30,0

3,4

5,0

27,0

(21,0)

13,0

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 3 = 14) Cb is dan 0,79, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 4,84 x 0,79 x 1 x 1 =

4,84 m2

3,82 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50 ■ Aherbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 1



legenda

9464

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

- 6864 100 2500 200

B C

IN z.appartement 2
32,2 m2

O ur
o-

9 

co

Z2-BadR 
badkamer 
5,0 m2

Z2-VG1
Z2-VR1 
woon-slaapkamer 
23,3 m2

Z1-VKR 
entree 
3,4 m2

30

30

plattegrond zorg appartement 2 (= z.app 4 en 6) formaat: A3

IN UIT

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

32,2

23,3

23,3

3,4

5,0

21,0

(16,3)

7,0

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 3 = 14) Cb is dan 0,79, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 6,74 x 0,79 x 1 x 1 =

6,74 m2

5,32 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50 . Aherbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 2



legenda

9464

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

— 6864 — 2500 200

B
C

30

30

9
(o)

z.appartement 3
32,2 m2

Z3-VG1
Z3-VR1 
woon-slaapkamer 
23,3 m2 O

Z3-VKR 
entree 
3,4 m2

Z3-BadR 
badkamer 
50 m2-----

O

-

plattegrond zorg appartement 3 (= z.app 5) formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Daglichtberekening:

32,2

23,3

23,3

3,4

5,0

21,0

(16,3)

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 3 = 23) Cb is dan 0,79, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 4,84 x 0,79 x 1 x 1 =

7,0

14,0

4,84 m2

3,82 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50 . Aherbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 3



legenda

14

-

©

©

30

z.appartement 7 
31,0 m2

Z7-VG1
Z7-VR1 
woon-slaapkamer 
25,4 m2

5371 verblijfsruimte in woonfunctie

00z8 ‘O€

5715

plattegrond zorg appartement 7

2160

IN UIT 

y_______

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Z7-BadR 
badkamer 
5,4 2

formaat: A3

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

31,0

25,4

25,4

22,9

(17,8)

8,9

5,4 14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 3 = 14) Cb is dan 0,79, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 4,84 x 0,79 x 1 x 1 =

4,84 m2

3,82 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50 . Aherbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 4



legenda

ooa ‘O

Z8-VKR 
entree 
5,0 m2

1920 + 2000

30

C

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

7

Z8-BadR 
badkamer 
50 m2

-

z.appartement 8
30,2 m2

Z8-VG1
Z8-VR1 
woon-slaapkamer 
19,7 m2

nieuw kozijn

4020

plattegrond zorg appartement 8 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens

Bouwbesluitbenaming

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Daglichtberekening:

opp. V-IN V-UIT

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

30,2

19,7

19,7

5,0

5,0

17,7

(13,8)

3,7

14,0

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 6 = 64) Cb is dan 0,42, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,42 x 1 x 1 =

2,73 m2

1,15 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 5



legenda

A

-+

o

Z9-BadR 
badkamer
5,0 rr2 \

2000
—

1920 —

nN] Uit 

y_______

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens

-

z.appartement 9
33,8 m2

Z9-VG1
Z9-VR1 
woon-slaapkamer 
23,3 m2

Z9-VKR 
entree 
5,0 m2

Sx 8

Bouwbesluitbenaming

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Daglichtberekening:

opp. V-IN V-UIT

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

33,8

23,3

23,3

5,0

5,0

21,0

(16,3)

7,0

14,0

nieuw kozijn

5914

plattegrond zorg appartement 9 formaat: A3

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 6 = 64) Cb is dan 0,42, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,42 x 1 x 1 =

2,73 m2

1,15 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50
*

C Aherbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 6



legenda

S

—

2255

30

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

4+ 2500 IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

un
brandscheiding 30 minuten

Z10-VKR 
entree 
5,2 m2

z10-BadR
& badkamer

5,0 m2

z.appartement 10
33,8 m2

Z10-VG1
Z10-VR1 
woon-slaapkamer 
23,4 m2

nieuw kozijn

4855

plattegrond zorg appartement 10 formaat: A3

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

33,8

23,4

23,4

5,2

5,0

21,1

(16,4)

7,1

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 5 = 64) Cb is dan 0,42, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,42 x 1 x 1 =

2,73 m2

1,15 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 7



legenda

G
un 
-

2500 2255 IN UIT 

y_______

30

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

8

Z11-BadR 
badkamer 
5,0 m2 '

Z11-VKR 
entree 
5,2 m2

-

z.appartement 11
33,8 m2

Z11-VG1
Z11-VR1 
woon-slaapkamer 
23,4 m2

nieuw kozijn

4855

plattegrond zorg appartement 11 formaat: A3

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

33,8

23,4

23,4

5,2

5,0

21,1

(16,4)

7,1

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 6 = 64) Cb is dan 0,42, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,42 x 1 x 1 =

2,73 m2

1,15 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 8



legenda
verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens

- 1400 H 2500 4 6580

Bouwbesluitbenaming

obza ‘08 UIT

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte
-©

Daglichtberekening:

opp. V-IN V-UIT

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

37,4

23,1

23,1

8,5

5,0

20,8

(16,2)

6,8

14,0

Z12-VKR 
entree 
8,5 m2

Z12-BadR 
badkamer 

5,0 m2

z.appartement 12
37,4 m2

Z12-VG1
Z12-VR1

woon-slaapkamer
23,1m2

- 4100 6580

plattegrond zorg appartement 12 formaat: A3

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, 6 = 23) Cb is dan 0,77, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,77 x 1 x 1 =

2,73 m2

2,10 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 9



legenda

2500 — 6580

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

4 2600

Z13-BadR 
badkamer 

5,0 m2

Z13-VKR 
entree
3,4 m2

z.appartement 13
31,2 m2

Z13-VG1
Z13-VR1

woon-slaapkamer
22,3 m2

6580

plattegrond zorg appartement 13 (= z.app 15 € 17) formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

31,2

22,3

22,3

3,4

5,0

20,1

(15,6)

6,1

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, B = 23) Cb is dan 0,77, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,77 x 1 x 1 =

2,73 m2

2,10 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 10



legenda

2500 ++ 6580

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

— ——

°>

2600

Z14-VKR 
entree 
3,4 m2

Z14-BadR 
badkamer 

5,0 m2

z.appartement 14
31,2 m2

Z14-VG1
Z14-VR1 

woon-slaapkamer 
22,3 m2

6580

plattegrond zorg appartement 14 (= z.app 16) formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

31,2

22,3

22,3

3,4

5,0

20,1

(15,6)

6,1

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, B = 23) Cb is dan 0,77, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,77 x 1 x 1 =

2,73 m2

2,10 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 11



legenda

8,

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

- 10880

Z18-VKR 
entree 
9,6 m2

Z18-BadR 
badkamer 

5,0 m2

O
00ZÜ ‘05

©

2500 H

plattegrond zorg appartement 18

z.appartement 18
38,8 m2

Z18-VG1
Z18-VR1 

woon-slaapkamer 
23,4 m2

. N

6580

formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

38,8

23,4

23,4

9,6

5,0

21,1

(16,4)

7,1

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 20, B = 23) Cb is dan 0,77, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,77 x 1 x 1 =

2,73 m2

2,10 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 12



legenda

4820

IN UIT 

y_______

Rx

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

u.
bouwbesluitgegevens

z.appartement 19
34,1 m2

opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Z19-VG1
Z19-VR1 
woon-slaapkamer 
23,9 m2

Z19-BadR 
badkamer 
5,0 m2

-© 
urf d

Z19-VKR 
entree 
4,7 m2

TUUOE •

2500 + 2220

plattegrond zorg appartement 19 formaat: A3

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

34,1

23,9

23,9

4,7

5,0

21,5

(16,7)

7,1

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 48, 5 = 23) Cb is dan 0,56, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,56 x 1 x 1 =

2,73 m2

1,52 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 13



legenda

6781

IN UIT 

y_______

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
z.appartement 20
44,1 m2

opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Z20-VG1
Z20-VR1 
woon-slaapkamer 
33,3 m2

Z20-BadR 
badkamer 
5,0 m2

Z20-VKR 
entree
5,2 m2

d
00ZÜ ‘0&,

S, Sx ,8

2500 + 2481

plattegrond zorg appartement 20 formaat: A3

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

44,1

33,3

33,3

5,2

5,0

30,0

(23,3)

16,0

14,0

Daglichtberekening:

Aanwezig glasoppervlak (Ad):

(a = 48, 5 = 23) Cb is dan 0,56, Cu = 1 en Clta = 1

Ae = Ad x Cb x Cu x Clta = 2,73 x 0,56 x 1 x 1 =

2,73 m2

1,52 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 
daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 14



legenda

3800 2375 2107 +—1034H 2500

IN UIT

R,

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

MWA+

brandscheiding 30 minuten

W1-BadR 
badkamer 
3,5 m2

UIT
W1-BR 
berging 
3,1 m2

UIT

W1-TR 
toilet 
1,5 m2

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

W1-VG1
W1-VR2 
slaapkamer 
13,1 m2 «M

W1-VKR 
entree 
4,3 m2

W1-OR 
study 

8,8 m2

Appartement 1
68,3 m2

TUOZ
S

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Onbenoemde Ruimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

68,3

44,8

31,7

13,1

8,8

4,3

3,5

1,5

3,1

40,4

(22,2)

(9,2)

7,0

19,4

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

W1-VG1
W1-VR1 
woonkamer 
31,7 m2

60EI(R)+R200

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 37,6 m2

Opp. VerblijfsGebied = 44,8 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

7275 2241

plattegrond appartement 1 formaat: A3 schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 15



legenda
verblijfsruimte in woonfunctie

- 3800
+

+H 2241

60EI(R)+R200

W2-BadR 
badkamer 
3,3 m2

3375

+___ 1034
IN UIT 

y_______

MWA E

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
W2-TR 
toilet 
1,2 m2

Bouwbesluitbenaming

opp. V-IN V-UIT

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

W2-VG1
W2-VR2 
slaapkamer 
13,0 m2

W2-TR 
entree 
4,2 m2

«M

W2-BR 
berging 
2,2 m2

UIT

Appartement 2 
50,6 m2

UIT

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

50,6

37,6

24,6

13,0

4,2

3,3

1,2

2,2

33,9

(22,2)

(17,3)

5,9

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

W2-VG1
W2-VR1 
woonkamer 
24,6 m2

60EI(R)+R200

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 27,9 m2

Opp. VerblijfsGebied = 37,6 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

7275
- 2241

plattegrond appartement 2 formaat: A3 schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 16



legenda

3800
+

+H 2241

60EI(R)+R200

W3-BadR 
badkamer 
3,3 m2

3375

+___ 1034
IN UIT 

y_______

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens

PWA

W3-TR 
toilet 
1,2 m2

Bouwbesluitbenaming

opp. V-IN V-UIT

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

W3-VG1
W3-VR2 
slaapkamer 
13,0 m2

W3-TR 
entree 
4,2 m2

«M

W3-BR 
berging 
2,2 m2

UIT

Appartement 3 
50,8 m2

UIT

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

50,8

37,6

24,6

13,0

4,2

3,3

1,2

2,2

33,9

(22,2)

(17,3)

5,9

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

W3-VG1
W3-VR1 
woonkamer 
24,6 m2

i
60EI(R)+R200

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 27,9 m2

Opp. VerblijfsGebied = 37,6 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

7275
- 2241

plattegrond appartement 3 formaat: A3 schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 17



legenda
verblijfsruimte in woonfunctie

- 9675

- 7400 H 2300 +
overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

60EI(R)+R200

Appartement 4
60,4 m2

W4-VG1
W4-VR1 
woonkamer 
36,1 m2 UIT

«M

W4-TR 
entree 
4,7 m2

W4-TR 
toilet 
1,2 m2

W4-BR 
berging 
2,3 m2

8

W4-VG1
W4-VR2 
slaapkamer 
10,8 m2

W4-BadR 
badkamer 
3,3 m2

R200

60EI(R)+R200

3624 H 
4

2241

3375
H___ 1034

plattegrond appartement 4 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

60,4

46,9

36,1

10,8

4,7

3,3

1,2

2,3

42,3

(25,7)

(7,6)

14,3

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 33,2 m2

Opp. VerblijfsGebied = 46,9 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 18



— legenda
3875 H---- 1075---- H--- 900----H

, 3375

2800

++ 1500

1400
verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

, R200

60EI(R)+R200

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

-

W5-BR 
berging 
2,2 m2

UIT

W5-TR 
toilet 
45 m2 W5-BadR 

badkamer 
3,3 m2

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)
W5-VG1
W5-VR2 
slaapkamer 
13,0 m2

W5-VKR 
entree 
9,1 m2

mm 

CO CO

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

66,2

47,7

34,7

13,0

9,1

3,3

1,5

2,2

43,0

(24,3)

(9,1)

15,0

14,0

7,0

7,0

IN

Appartement 5
66,2 m2

W5-VG1 s
W5-VR1 ' 
woonkamer 
34,7 m2

kittige

5146

8950
+ -+ 3379

balkon
5,5 m2

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 36,4 m2

Opp. VerblijfsGebied = 47,7 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

plattegrond appartement 5 formaat: A3 schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 19



legenda

UIT

x

1485

1785 1200___ H 1760
verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

W6-TR 
toilet 
1,5 m2

W6-BR 
berging 
3,6 m2

lift 2
W6-BadR 
badkamer 
4,0 m2

W6-VKR 
entree 
4,1 m2

3030

W6-VG1
W6-VR2 
slaapkamer 
13,1 m2

3085

Appartement 6
53,7 m2

W6-VG1
W6-VR1 

IN woonkamer
25,5 m2

3550 3160

6710

balkon
5,5 m2

plattegrond appartement 6 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

Daglichtberekening:

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

53,7

38,6

25,5

13,1

4,1

4,0

1,5

3,6

34,8

(17,9)

(9,2)

6,8

14,0

7,0

7,0

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 29,6 m2

Opp. VerblijfsGebied = 38,6 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 20



legenda

2980 H 1500 1390____ +
1870

3320

IN UIT

ƒ 20m1

60, R200

UIT

W7-BadR 
badkamer 
4,7 m2

W7-TR 
toilet 
1,4 m2 91

IN

W7-VG1
W7-VR2 
slaapkamer 
12,8 m2

balkon
5,5 m2

3060

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

W7-VKR 
entree 
4,2 m2

R
UIT

W7-BR 
berging
3,2 m2

Appartement 7
60,1 m2

W7-VG1
W7-VR1 
woonkamer 
23,9 m2

6970

3320

W7-OR IN 
study

6,9 m2

UIT

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

plattegrond appartement 7 formaat: A3

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Onbenoemde Ruimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

Daglichtberekening:

60,1

36,7

23,9

12,8

6,9

4,1

4,0

1,5

3,6

33,1

(17,9)

(9,2)

4,9

10,0

14,0

7,0

7,0

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 20,2 m2

Opp. VerblijfsGebied = 36,7 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 21 p 1



legenda

1640 H1034H
6920

2446
H 2200 ++ 3200 -

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

' 8

60EI(R)+R200

IN

IN UIT ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens

W8-VKR 
entree 
9,3 m2

W8-TR 
toilet 
1,3 m

W8-BR 
berging 
2,6 m2 UIT

W8-OR 
study 

7,3 m2 Bouwbesluitbenaming

V

W8-BadR 
badkamer 
3,8 m2

Appartement 8
63,8 m2

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Onbenoemde Ruimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

Daglichtberekening:

IN

W8-VG1
W8-VR2 
slaapkamer 
11,3 m2

W8-VG1
W8-VR1 
woonkamer 
25,0 m2

IN

opp. V-IN V-UIT

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

63,8

36,3

25,0

11,3

7,3

9,3

3,8

1,3

2,6

32,7

(17,5)

(8,0)

5,2

9,9

14,0

7,0

7,0

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 35,1 m2

Opp. VerblijfsGebied = 36,3 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

-—1034 2446

o- 3580
H 
+

3800

7100

3200

plattegrond appartement 8 formaat: A3 schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 22



legenda

3419 H+ 1801 H 7100

-o-

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

W9-BadR 
badkamer 
4,0 m2

UIT

Appartement 9
57,3 m2

W9-VG2 
W9-VR2 
slaapkamer 
11,2 m2 W9-TR 

toilet 
1,3 m2

W9-VG1
W9-VR1 
woonkamer 
28,5 m2

« W9-VKR 
entree 
6,4 m2 60EI(R)+R200

W9-BR 
berging 
3,6 m2

5320 T 7100

4600 + 2400

plattegrond appartement 9 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsGebied 2

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

57,3

28,5

28,5

11,2

11,2

6,4

4,0

1,3

3,6

25,7

(20,0)

10,1

(7,9)

7,8

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 31,6 m2

Opp. VerblijfsGebied = (28,5 + 11,2) = 39,7 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 23



legenda

2034 —H 3267 5324

hwa

60EI(R)+R200

un

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

A 

—

W10-BadR 
badkamer 
3,4 m2

Appartement 10
48,2 m2

W10-BR 
berging 
2,4 m2

W8-VG1
W8-VR1 
woon/slaapkamer 
35,1 m2

W10-TR 
toilet 
1,2 m2

W10-VKR 
entree 
4,7 m2

RM

0Zd '09

4 900 3620 HH 6105

plattegrond appartement 10 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

Daglichtberekening:

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

48,2

35,1

35,1

4,7

3,4

1,2

2,4

31,6

(24,6) 3,6

14,0

7,0

7,0

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 26,5 m2

Opp. VerblijfsGebied = 35,1 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 24



60EI(R)+R200

7175 legenda

UIT

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

c

Appartement 11
58,5 m2

W11-VG1
W11-VR1 
woonkamer 
28,4 m2

W11-VKR 
entree 
7,7 m2

1600 H 1100

W11-BR 
Uberging 
1,8 m2

W11-BadR 
badkamer
4,3

UIT

m2

W11-TR 
toilet 
1,3 m2 «

W11-VG1 
W11-VR2 
slaapkamer 
13,1 m2

60EI(R)+R200

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

j 2800

plattegrond appartement 1
4375

formaat: A3

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

58,5

41,5

28,4

13,1

4,1

4,0

1,5

3,6

37,6

(19,9)

(9,2)

9,6

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 32,2 m2

Opp. VerblijfsGebied = 41,5 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 25



legenda

60EI(R)+R200

7175

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

UIT

8

-

Appartement 12 
61,0 m2

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

UIT

W11-BR 
berging 
2,6 m2

W12-VG1 
W12-VR1 
woonkamer 
34,7 m2

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

61,0

47,7

34,7

13,0

4,2

3,3

1,2

2,6

43,0

(24,3)

(9,1)

15,0

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

W12-TR 
toilet 

— 2 m2

W12-VKR 
entree « 

24,2 m2

W12-BadR 
badkamer 
3,3 m2

W12-VG1 
W12-VR2 
slaapkamer 
13,0 m2

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 32,2 m2

Opp. VerblijfsGebied = 41,5 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

60EI(R)+R200

2241

1034___+ 2241 H--
7175

3700

plattegrond appartement 12 formaat: A3 schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 26



legenda

3800
+ 
H 2375

3375

- 2107

2241

+___ 1034 1874

IN UIT

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

F
brandscheiding 30 minuten

IIT ur

balkon 
6,0 m2

W13-BadR 
badkamer 
3,5 m2

W13-BR 
berging 
3,1 m2

W13-TR 
toilet 
1,5 m2

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

W13-VG1
W13-VR2 
slaapkamer 
13,1 m2

W13-VKR 
entree 
4,3 m/

IN

Appartement 13
66,1 m2

W13-VG1
W13-VR1 
woonkamer 
31,7 m2

60EI(R)+R200

7275

plattegrond appartement 13

«M

00Z8 '09

TUOZ

W13-OR 
study 

6,5 m2

S,

formaat: A3

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Onbenoemde Ruimte

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

66,1

44,8

31,7

13,1

6,5

4,3

3,5

1,5

3,1

40,4

(22,2)

(9,2)

4,6

17,0

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 37,6 m2

Opp. VerblijfsGebied = 44,8 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

. A• 4herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 27



legenda

3375

3800 ++ 2241 H__ 1034
IN UIT

Sx

60EI(R)+R200

W14-BadR 
badkamer 
3,3 m2

W14-TR 
toilet 
1,2 m2

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

8

balkon 
6,0 m2

IN

«
W14-VG1
W14-VR2 
slaapkamer 
13,0 m2

W14-TR 
entree 
4,2 m2

W14-BR 
berging 
2,2 m2 UIT

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

50,6

37,6

24,6

13,0

4,2

3,3

1,2

2,2

33,9

(22,2)

(17,3)

5,9

14,0

7,0

7,0

Appartement 14
50,6 m2

Daglichtberekening:

W14-VG1
W14-VR1 
woonkamer 
24,6 m2

60EI(R)+R200

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 27,9 m2

Opp. VerblijfsGebied = 37,6 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

7275

4934 ++ 2241

plattegrond appartement 14 formaat: A3 schaal: 1:50 A 

cl 1 1herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 28



legenda

3800 ++ 2241

60EI(R)+R200

W15-BadR 
badkamer 
3,3 m2

3375

IIT

verblijfsruimte in woonfunctie

8

balkon 
6,0 m2

IN

+__ 1034
IN UIT

Sx

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens

+

W15-TR 
toilet 
1,2 m2

Bouwbesluitbenaming

opp. V-IN V-UIT

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

W15-VG1
W15-VR2 
slaapkamer 
13,0 m2

W15-TR 
entree 
4,2 m2

«M

W15-BR 
berging 
2,2 m2

UIT

Appartement 15
50,8 m2

W15-VG1
W15-VR1 
woonkamer 
24,6 m2

60EI(R)+R200

7275

4934 ++ 2241

UIT

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

50,8

37,6

24,6

13,0

4,2

3,3

1,2

2,2

33,9

(22,2)

(17,3)

5,9

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 27,9 m2

Opp. VerblijfsGebied = 37,6 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

plattegrond appartement 15 formaat: A3 schaal: 1:50 A 

ch 1herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 29



legenda

50EI(R)+R200

W16-BR 
berging
3,4 m2

IN UIT

R,

verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Appartement 16
60,3 m2 Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

UIT

W16-VG1
W16-VR1 
woonkamer 
33,1 m2

W16-BadR 
badkamer 
3,4 m2

00zd '09

0

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

60,3

43,1

33,1

11,0

6,1

3,4

1,2

3,4

38,8

(23,2)

(7,7)

10,8

14,0

7,0

7,0

W16-VKR 
entree 
6,1 m2

W16-TR 
toilet 
1,2 m2

Daglichtberekening:

W16-VG1
W16-VR2 
slaapkamer 
11,0 m2

60EI(R)+R200

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 33,2 m2

Opp. VerblijfsGebied = 43,1 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

plattegrond appartement 16 formaat: A3 schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 30



legenda

2350
1100 1480____ 4

4260

1480 verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

60EI(R)+R200

*50, R200

IN UIT

Sx

F

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

-T

+

W17-BadR 
badkamer 
3,8 m2

«M

Höitet
1,3 m2

Appartement 17
42,8 m2

W17-VG1
W17-VR1 
woonkamer 
19,1 m2

O
hwa

3550

6710
e-e

W17-VKR 
entree 
5,9 m2

W17-BR 
berging 
1,3 m2

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

W17-VG1 
W17-VR2 
slaapkamer 
9,5 m2

balkon
4,6 m2

hwa

3060

plattegrond appartement 17 formaat: A3

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

42,8

28,6

19,1

9,5

5,9

3,6

1,3

1,3

28,0

(13,4)

(6,7)

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 23,6 m2

Opp. VerblijfsGebied = 28,6 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 31



legenda

2350
-1100 1480____ 4

4260

1480 verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

60EI(R)+R200

*60, R200

IN UIT

Sx

-

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

W18-BadR 
badkamer 
3,6 m2

€

JW18-TR 
ttoilet

1,3 m2 [

Appartement 18
41,6 m2

W18-VG1
W18-VR1 
woonkamer 
18,1 m2

3370 -- +1
6530

W18-VKR 
entree
5,9 m2

W18-BR 
berging 
1,3 m2

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

W18-VG1
W18-VR2 
slaapkamer 
9,5 m2

balkon
4,6 m2

3060

plattegrond appartement 18 formaat: A3

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

41,6

27,6

18,1

9,5

5,9

3,6

1,3

1,3

28,0

(12,7)

(6,7)

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 23,6 m2

Opp. VerblijfsGebied = 28,6 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 32



legenda
verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

60, R200

W19WKR 
entree 
4,3 m2

lift 2

UIT

W19-TR 
toilet 
1,3m2

W19-BadR 
badkamer 
2,2 m2

60EI(R)+R200

UIT

Appartement 19
28,1 m2

W19-BR 
berging 
2,3 m2

W19-VG1
W19-VR1 
woon/slaapkamer 
16,8 m2

3370

5406
H 2966

6610

balkon
4,6 m2

plattegrond appartement 19 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

28,1

16,8

16,8

4,3

2,2

1,3

2,3

28,0

(11,8)

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 15,5 m2

Opp. VerblijfsGebied = 28,1 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 33



legenda
verblijfsruimte in woonfunctie

1230___ + 1972 3228 overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

R200

W20-TR 
entree 
6,0 m2

W20-VR1 
badkamer 
2,9 m2

W20-VG1
W20-VR1 
slaapkamer 
11,1 m2

@

W20TR 
toilet 
1,3 m2

W20-TR 
berging 
1 2

UIT
Appartement 20
47,5 m2

W20-VG1
W20-VR1 
woonkamer 
22,8 m2

-+ 2268 1034___H
6630

3228

plattegrond appartement 20 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

47,5

33,9

22,8

11,1

5,9

3,6

1,3

1,3

30,6 

(16,0)

(7,8)

2,6

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 26,2 m2

Opp. VerblijfsGebied = 33,9 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 34



legenda
verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

—900 4044

2008 ++ 3841 HH

5861

4750

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

un
bouwbesluitgegevens

W21-BadR 
badkamer 
3,4 m2

Appartement 21
47,5 m2

Bouwbesluitbenaming

UIT

W21-BR 
berging 
2,4 m2

W21-VG1
W21-VR2 
slaapkamer 
11,6 m2

W21-VG1
W21-VR1 
woonkamer 
36,0 m2

opp. V-IN V-UIT

(m2) (dm3/s) (dm3/s)

W21-TR 
teilet
1,2 m2

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

61,7

47,6

36,0

11,6

5,2

3,6

1,2

2,4

42,9

(25,2)

(8,2)

14,9

14,0

7,0

7,0

00Z8 ‘09

W21VKR 
entree 
5,2 m2

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 34,0 m2

Opp. VerblijfsGebied = 47,6 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

UIT IN

hwa

— 4750

plattegrond appartement 21 formaat: A3 schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 35



7275 +- legenda

UIT

W22-VKR 
entree 
6,9 m2

W22-T 
tollet—
1,3 m2

UIT
W22-BR 
berging 
1,8 m2

W22-BadR 
badkamer
4,3

UIT

m2

1600 +___ 1100

verblijfsruimte in woonfunctie

- 2800

plattegrond appartement 22

Appartement 22
58,5 m2

W22-VG1
W22-VR1 
woonkamer 
27,4 m2

W22-VG1
W22-VR2 
slaapkamer 
14,7 m2

4375

balkon 
6,0 m2

IN UIT

y_______

8

formaat: A3

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

58,5

42,1

27,4

14,7

5,2

3,6

1,2

2,4

37,9

(19,2)

(10,3)

9,9

14,0

7,0

7,0

Daglichtberekening:

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 32,2 m2

Opp. VerblijfsGebied = 42,1 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 36



legenda

2241 1034

60EI(R)+R200

7175

3900 verblijfsruimte in woonfunctie

overige ruimten, niet bestemd voor verblijf 
van personen

&
9

balkon 
6,0 m2

un

UIT

3 W11-BR 
berging 
2,6 m2

o
C 
D
o 

X W12-VKR 
CD / entree 

/ 4,2 m2

Appartement 23 
61,0 m2

W12-VG1
W12-VR1 
woonkamer 
34,7 m2

IN

W12-TR 
toilet 

1,2 m2

W12-BadR 
badkamer 
3,3 m2

W12-VG1
W12-VR2 
slaapkamer 
13,0 m2

60EI(R)+R200

IN

1034___ H 2241 H—
7175

3700

plattegrond appartement 23 formaat: A3

IN UIT 

y_______

ventilatie IN en UIT volgens berekening

brandwerendheid in min. WBDBO

brandscheiding 60 minuten

brandscheiding 30 minuten

bouwbesluitgegevens
opp. V-IN V-UIT

Bouwbesluitbenaming (m2) (dm3/s) (dm3/s)

Gebruiksoppervlak

Vloeropp. VerblijfsGebied

Vloeropp. VerblijfsRuimte 1

Vloeropp. VerblijfsRuimte 2

Vloeropp. Verkeersruimte

Vloeropp. BadRuimte

Vloeropp. Toiletruimte

Vloeropp. BergRuimte

Daglichtberekening:

61,0

47,7

34,7

13,0

4,2

3,3

1,2

2,6

43,0

(24,3)

(9,1)

15,0

14,0

7,0

7,0

Eis: verblijfsruimte heeft minimaal 0,5 m2 aan equivalent 

daglichtoppervlak. Wooneenheid voldoet dus!

55% Gebruiksoppervlak = 33,6 m2

Opp. VerblijfsGebied = 47,7 m2

VerblijfsGebied > 55% van Gebruiksoppervlak

WONING VOLDOET

schaal: 1:50

herbestemming kantoor tot aan zorgeenheden en appartementen aan het Bonkelaarplein 25 te Sliedrecht datum : 01-10-2024 bladnr : 37


